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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
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ประวัติสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
 สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดมีมติจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันท่ี 
1 มิถุนายน 2565 โดยจัดตั้งข้ึนเพ่ือบูรณาการการดำเนินงานของศูนยและหนวยงานยอยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การยกระดับดานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา ใหเปนองคกรที่มีรูปแบบการ
บริหารที่ทันสมัย และคลองตัว สามารถสงเสริมและผลักดันใหมหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตรดาน
ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต และยุทธศาสตรดานบริการวิชาการดวยองคความรูและ
นวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังวิสัยทัศน “องคกรสนับสนุนการ
เรียนรูสำหรับทุกคนดวยนวัตกรรม” โดยมีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานตามแนวคิดการ
บริหารจัดการองคกรสมัยใหม (Smart Operation) และการบูรณาการองคกร แบงเปน 3 สวนงาน ไดแก 
สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ศูนยพัฒนาคุณภาพองคกร และศูนยบรรณสารและการเรียนรู 
 
วิสัยทัศน องคกรสนับสนุนการเรียนรูสำหรับทุกคนดวยนวัตกรรม 
   Empowering Innovative Learning for All 
 
   Empowering   การสงเสริมศักยภาพและโอกาสใหทุกคนสามารถเรียนรูและ 
       พัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 
   Innovative Learning  การเรียนรูแบบใหม ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   for All    การเรียนรูท่ีเทาเทียม เปดกวาง เขาถึงไดสำหรับทุกชวงวัยและ 
      กลุมประชากร โดยไมมีขอจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ ภูมิศาสตร 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู : สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
กำลังคนใหมีคุณลักษณะสมรรถนะและทักษะแหงอนาคตตามความตองการของตลาดแรงงาน 
  2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม : วิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาองคกรและสังคมดวยองค
ความรูและนวัตกรรม 
  3. พัฒนาระบบนิเวศนการเรียนรู : การบรกิารทรัพยากรและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนากำลังคน
ใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
  4. พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพองคกร : สงเสริมการพัฒนาคุณภาพองคกรและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 
  5. พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ : บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ มีธรรมาภิบาล และยั่งยืน 
วัฒนธรรมองคกร : UPILI 
  U = Unity ทำงานรวมกันเปนหนึ่ง มุงสูเปาหมาย 
  P = Professional ทำงานอยางมืออาชีพ เพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน 
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คานิยมองคกร : LEARNX เพ่ือการเรียนรูและบริการท่ีดีสำหรับทุกคน 
     L= Lifelong Learning               รักการเรียนรู (Love to Learn) 
     E = Engagement & Empathy   รวมมือ รวมใจ ใสใจ (Work Together)  
     A = Adaptability  พรอมปรับตัว (Ready to Change)  
     R = Responsibility  รับผิดชอบ (Do What’s Right) 
     N = New Ideas & Innovation  คิดใหม ทำใหม (Think Creative) 
     X = Excellent Service for All บริการเปนเลิศเพ่ือทุกคน (Serve with Heart) 
  

สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) : 
  บูรณาการองคความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสำหรับทุกคน  
  (Building Lifelong Learning for All through Knowledge Integration and Innovation) 
 
  1. ความสามารถในการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Eco-System Design): 
ออกแบบระบบนิเวศการเรียนรูตลอดชีวิตท่ียืดหยุย เขาถึงได และยั่งยืน 
  2. ความสามารถในการสนับสนุนการเรียนรูดวยนวัตกรรม (Innovative Learning Empowerment): 
สงเสริมนวัตกรรมการเรียนรูท่ีตอบโจทยผูเรียนและสรางผลลัพธท่ีแทจริง 
  3. ความสามารถในการบูรณาการองคความร ู และสร างค ุณคาจากเคร ือข ายความร วมมือ 
(Collaborative Knowledge Integration): บูรณาการองคความรูและเครือขาย เพ่ือสรางคุณคารวมแกสังคม 
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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติดานอัคคีภัยและแผนดินไหว 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ความสำคัญ 
  ภัยพิบัติจาก อัคคีภัย ในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู สวนใหญเกิดจากกระทำที่ไมปลอดภัย 
(Unsafe Act) เชน ความประมาท ขาดความระมัดระวัง และความรูเทาไมถึงการณของบุคลากร รวมถึงการ
ขาดความพรอมในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน หากเกิดไฟไหมขึ้น แมจะเปนเพลิงไหมในระยะเริ่มตนท่ี
สามารถควบคุมไดไมยาก แตถาบุคลากรไมมีความรูและทักษะในการดับเพลิงเบื้องตน ไฟขนาดเล็กนั้นอาจ
ลุกลามจนกลายเปนเพลิงไหมรุนแรงได ซ่ึงจะนำไปสูความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร นิสิต และ
มหาวิทยาลัยพะเยาอยางประเมินคาไมได  
   ภัยพิบัติจากแผนดินไหว รวมถึงอาคารถลม ถือเปนภัยเงียบท่ีนับวันยิ่งใกลตัวข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากเปน
ภัยที่ไมอาจแจงเตือนลวงหนาได และหากเกิดแผนดินไหวที่มีความรุนแรงสูง ก็จะสรางอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมหาศาล ดังนั้น การเตรียมความพรอมของบุคลากรจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง 
  จากความสำคัญของภัยพิบัติท้ังดานอัคคีภัยและแผนดินไหวท่ีกลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ี 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีพ้ืนท่ีการทำงานท่ีมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ความรอนหรือกระแสไฟฟาลัดวงจรได จึงถือเปนความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัยในอาคารของสถาบันฯ ได 
ดังนั้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมี “แผนปฏิบัติการในภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อรองรับภัยพิบัติดานอัคคีภัยและแผนดินไหว” เพื่อใหบุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินไดอยางเปนระบบและปลอดภัย 
  แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินสามารถแบงความสำคัญออกเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี้  
  1. การปกปองชีวิต : เปาหมายสูงสุดของแผน ความสำคัญสูงสุดของแผนคือการ ลดความสูญเสียตอ
ชีวิตของนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอที่อยู ในอาคาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ความตื่นตระหนกจะทำใหการ
ตัดสินใจผิดพลาด แผนจึงทำหนาท่ีเปนแนวทางท่ีชัดเจนและไดรับการซอมมาแลว 
  2. การคุมครองทรัพยสินและสรางความตอเนื่อง : ในการดำเนินงานในฐานะสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร หนังสือ และฐานขอมูลท่ีสำคัญจำนวนมาก ทำใหมีความเสี่ยงตอ
ความเสียหายจากไฟไหมและแผนดินไหวสูง 
  3. การปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัยอยางยั่งยืน : แผนฉุกเฉินทำใหทุกคนในสถาบันตระหนักถึง
อันตรายและเตรียมพรอมอยูเสมอ ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่ใกลเคียงกับจังหวัด
เชียงราย ที่เคยมีประสบการณแผนดินไหวรุนแรง และจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยูไมไกลจากรอยเลื่อนที่ยังมีการ
เคลื่อนตัวอยู 
  การมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่สมบูรณและมีการซอมอยางสม่ำเสมอจึงเปนสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือใหบุคลากร นิสิต ผูมาใชบริการ และผูมาติดตองาน ม่ันใจวาเม่ือเกิดเหตุภาวะ
ฉุกเฉินจะสามารถรับมือไดอยางเปนระบบและลดความสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค   
  1. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงตอการเกิดเหตุอัคคีภัยและลดการสูญเสียจากเหตุแผนดินไหวในอาคาร
สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู โดยไมใหมีการลุกลามและทวีความเสียหายมากเกินไป  
  2. เพื่อใหมีความพรอมในการรองรับหรือการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หากเกิดภัยพิบัติขึ้น รวมถึง
การซอมแซมความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว  
  3. เพื่อใหบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูมีความรู มีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินไดอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ  
  4. เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยและแผนดินไหวใหแกบุคลากร นิสิต 
ผูมาใชบริการ และผูมาติดตองานภายในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู 
 
คำจำกัดความ 
  ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษยที่อาจเกดิข้ึน 
มีผลกระทบตอชุมชน หรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเปนไดทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน อุทกภัย 
วาตภัย แผนดินไหวหรือเหตุการณท่ีมนุษยกระทำข้ึน เชน อัคคีภัย เปนตน  
  ผูอำนวยการภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู หรือผูรักษาการแทน 
(กรณีผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินไมอยูในพ้ืนท่ี)  
  ผูนำทาง หมายถึง ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการพาบุคลากร นิสิต ผูมาใชบริการ และผูมาติดตองาน 
ออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดมอบหมายใหทีมอพยพ 
เคลื่อนยาย และคนหาเปนผูรับผิดชอบหลัก และทีมปฐมพยาบาลเปนผูชวยในการนำทางในชวงแรกของ
เหตุการณ  
  การเกิดอัคคีภัยข้ันตน หมายถึง การเกิดเหตุเพลงิไหมท่ีผูอำนวยการภาวะฉุกเฉิน เปนผูควบคุมสั่งการ
ในการปฏิบัติการดับเพลิง และสามารถดับเพลิงไดจนเหตุอัคคีภัยยุติ 
  การเกิดอัคคีภัยขั้นรุนแรง หมายถึง การเกิดอัคคีภัยที่ผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินขั้นตนเขาควบคุมสั่ง
การในการปฏิบัติการดับเพลิง แตไมสามารถดับเพลิงใหยุติลงได จึงตองรายงานผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู ในฐานะผูบัญชาการเหตุการณเขาบัญชาการเหตุการณ พรอมทั้งประสานงานกองอาคารและ
สถานท่ี เพ่ือจัดหารถดับเพลิงรวมท้ังประสานงานหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบการดับเพลิงในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี
ใกลเคียงเขารวมดับเพลิงตอไป  
 การเกิดแผนดินไหวรุนแรง หมายถึง เกิดการสั่นไหวขนาด 5.0 ตามมาตราริกเตอรข้ึนไป ผูท่ีอาศัยอยู
ท้ังภายในอาคาร และนอกอาคาร รูสึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว วัตถุมีการเคลื่อนท่ี อาคาร
เริ่มเสียหาย พังทลาย 
  จุดรวมพล หมายถึง จุดที่ผูที่อยูในเหตุอัคคีภัย หรือแผนดินไหวไดอพยพหนีออกจากจุดเกิดเหตุมา
รวมตัวกัน เพื่อการรายงานตัวและตรวจสอบยอดจำนวนผูอพยพเทียบกับผูมาปฏิบัติงานในวันนั้น เพื่อจะได
ทราบวามีผูติดอยูในอาคารหรือไม 
 
ขอมูลท่ัวไปของอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

สำหรับท่ีตั้งของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ปจจุบันต้ังอยูอาคารเรียนรวม (CE08) มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 
12,833.1 ตรม. ดังนี ้ 
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1. ชั้น G ประกอบดวย หองอานหนังสือ 24 ชั่วโมง 4 หอง หองน้ำและบันได พ้ืนท่ี 732 ตรม. 

 
 
2. ชั้น 1 ประกอบดวย งานธุรการ หองประชุมมะเขือแจ 1 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาและ
วิเคราะหฯ หองจัดเก็บสื่อโสตทัศนวัสดุ หอง mini TCDC ลานอเนกประสงค หนังสืออางอิงภาษาไทย หนังสือ
ภาษาไทย เคานเตอรบริการ ยืม-คืน สืบคนขอมูล บริการคอมพิวเตอร หอง study room CE 1104 รานกาแฟ 
หองน้ำ บันได และลิฟต พ้ืนท่ี 3,907 ตรม. 
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3. ชั้น 2 ประกอบดวยหองฉายภาพยนต หองประชุมมะเขือแจ 2 หองหอจดหมายเหตุ หองสิทธิมนุษยชน
ศึกษา หองอาเซียน หองราชวงศจักรีและพระรชนิพนธ หองรัก มพ. รักการอาน หองพระพุทธศาสนา หองสมุด 
ว.วชิรเมธี บริการวารสาร หนังสือภาษาไทย หองน้ำ บันได และลิฟต พ้ืนท่ี 3,680 ตรม. 
 

 
4. ชั้น 3 ประกอบดวย หอง study room CE08301- CE8306 หอง study room CE08310- CE08316 
หองสมุดชมสวน วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ วิทยาศสตรสุขภาพภาษาไทย/อังกฤษ หองน้ำ บันได และลิฟต
พ้ืนท่ี 3,179 ตรม. 
 



7 
 

5. ชั้น 4 ประกอบดวยหองวิจัยเดี่ยว หองวิจัยกลุม หองน้ำ บันได และลิฟต 1,335 ตรม. 
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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย 
---------------------------------- 

1. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอัคคีภัย 
  บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูทุกคนตองทำความเขาใจและตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อัคคีภัย สิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะเกิดอัคคีภัยและวิธีการดับไฟ เพราะหากไมมีความรูหรือไมรูจักอัคคีภัยอยางดี
พอแลว หากเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ก็จะสงผลใหการวิเคราะหสถานการณ 
และการปฏิบัติการดับเพลิงของบุคลากรขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดวย โดยเฉพาะการขาดสติ
และขาดหลักวิธีการท่ีถูกตองในการเขาระงับเหตุอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นๆ ได เหตุนี้ บุคลากรทุกคนจึงตองมีความรู
เบื้องตนเก่ียวกับอัคคีภัยอยางถองแท ดังนี้ 
  อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม
บริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถาการลุกไหมท่ีมีเชื้อเพลิงหรือมีไอ
ของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความรอนก็จะมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสรางความสูญเสียใหกับทรัพยสินและชีวิต 
  แหลงกำเนิดอัคคีภัย เปนสาเหตุหลักของการจุดติดไฟ โดยการเกิดอัคคีภัยในแตละครั้ง อาจมีสาเหตุ
และแหลงกำเนิดท่ีแตกตางกัน ไดแก 

1. อุปกรณไฟฟา 
2. อุปกรณสำนักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องน้ำรอนน้ำเย็น เปนตน 
3. เครื่องปรับอากาศ 
4. การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 
5. การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน ขยะแหง ถานไฟฉาย หรือสารเคมี

บางชนิด 
6. เกิดจากการวางเพลิง 
7. ประกายไฟท่ีเกิดจากเครื่องจักรขัดของ 
8. ไฟฟาสถิต 
9. ฟาผา 
10. จากสาเหตุอ่ืนๆ 
องคประกอบสำคัญที่เปนตัวชวยใหไฟติดลุกลามได ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก หรืออาจจะ

เรียกวาสามเหลี่ยมแหงไฟอยางท่ีเขาใจกัน ไดแก 
1. เชื้อเพลิง (Fuel) เปนตัวประกอบแรกที่สำคัญ เพราะชวยสนับสนุนการลุกไหม มีดวยกันอยู 3 

สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ แตเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็งและของเหลวตองไดรับความรอน
ถึงจุดจุดหนึ่ง ซึ่งเรียกวา "จุดวาบไฟหรือจุดคายไอ" ซึ่งหมายถึงเชื้อเพลิงอยูในสถานะเปนไอหรือเปนกาซ และ
พรอมท่ีจุดติดเปนไฟ 

2. ความรอน (Heat) เปนพลังงานท่ีกอใหเกิดไฟ หรือความรอนทำใหเชื้อเพลิงเม่ือมีอุณภูมิสูงถึงจุดติด
ไฟ ซึ่งความรอนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถทำอุณหภูมิสูงจนทำใหสารเชื้อเพลิงจุดติดไฟได เชน สะเก็ด
ไฟ เครื่องจักรรอน ไฟฟาลัดวงจร เปลวไฟ บุหรี่ ฟาผา ฯลฯ 

3. ออกซิเจน (Oxygen) เปนกาซที่ชวยใหไฟติด (ไมใชตัวทำใหเกิดไฟ) ที่อยูในบรรยากาศจะมีอยู 
21% แตออกซิเจนท่ีใชในการจุดติดของไฟ จะตองมีอยูในบรรยากาศไมต่ำกวา 16% จึงจะทำใหเกิดการจุดติด
ข้ึนได และออกซิเจนเปนตัวชวยทำใหการลุกไหมเกิดอยางตอเนื่อง 
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ประเภทของไฟ แบงออกเปน 5 ประเภท ตามมาตรฐานปองกันอัคคีภัยของ NFPA 10 (National 
Fire Protection Association) ไดแก 

 
1. ไฟประเภท A  

- สัญลักษณจะเปนตัวอักษร A อยูในรูปสามเหลี่ยมดานเทา พื้นสีเขียวตัวอักษรสีดำ และสัญลักษณ
รูปภาพ จะเปนรูปถังขยะและทอนไมท่ีติดไฟ 

- เปนไฟที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดธรรมดา เชน กระดาษ ผา หญาฟาง ไม ยาง พลาสติก 
หรือเชื้อเพลิงประเภทใดๆ ท่ีสามารถดับดวยน้ำได 

- วิธีการดับไฟประเภท A ท่ีดีท่ีสุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชน้ำ 
- เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใชในการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน, ชนิดโฟม

สะสมแรงดัน, ชนิดผงเคมีแหง และชนิดกาซคารบอนไดออกไซด 

 
 
2. ไฟประเภท B    
   - สัญลักษณจะเปนตัวอักษร B อยูในรูปสี่เหลี่ยมดานเทา พื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ และสัญลักษณรูปภาพ  
จะเปนรูปถังใสน้ำมัน ท่ีติดไฟ  
   - เปนไฟท่ีเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดของเหลวและแกส เชน น้ำมัน ไขขน ทินเนอร สี สารละลาย ยาง
มะตอย จาระบี แอลกอฮอล และกาซติดไฟทุกชนิด   
   -  วิธีการดับไฟประเภท B ท่ีดีท่ีสุด คือ การทำใหออกซิเจนต่ำกวา 16% หรือ การกำจัดออกซิเจน เพ่ือทำให
อับอากาศ  
   - เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใชดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน, ชนิดผงเคมีแหง ชนิด
คารบอนไดออกไซด, ชนิดกาซเหลวระเหย  
 

 
 
3. ไฟประเภท C    
   - สัญลักษณจะเปนตัวอักษร C อยูในรูปวงกลม พ้ืนสีฟา ตัวอักษรสีดำ และสัญลักษณรูปภาพ เปนรูปปลั๊กไฟ
ท่ีลุกติดไฟ  
   - เปนไฟที่เกิดจากการเผาไหมอุปกรณที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู สวนใหญเกิดจากการลัดวงจร การตอเชื่อม 
การใชไฟเกินขนาด  
   - วิธีการดับไฟประเภท C ท่ีดีท่ีสุด คือ การตัดกระแสไฟฟากอนทำการดับเพลิง  
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   - เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงประเภท A, B และ C ชนิดกาซ
คารบอนไดออกไซด, ชนิดกาซเหลวระเหย ท่ีไมทำลายมลภาวะ  
 

 
4. ไฟประเภท D     
   - สัญลักษณจะเปนตัวอักษร D อยูในรูปดาวหาแฉก พ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีดำและสัญลักษณรูปภาพ จะเปน
รูปเฟองโลหะติดไฟ  
   - เปนไฟที่เกิดจากการเผาไหมโลหะ หรือสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูง หามใชน้ำทำการดับเพลิง 
เพราะจะทำใหเกิดการระเบิด   
   - วิธีการดับไฟประเภท D ท่ีดีท่ีสุด คือ การทำใหอับอากาศ การใชทรายท่ีแหงทำการดับเพลิง หรือใชสารเคมี
เฉพาะ (หามใชน้ำเปนอันขาด) ซ่ึงตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้น ๆ  
   - เครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีโซเดียมครอไรด 

 
 

5. ไฟประเภท K     
   - สัญลักษณจะเปนตัวอักษร K อยูในรูปหกเหลี่ยมดานเทา พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว และสัญลักษณรูปภาพ 
จะเปนรูปกระทะทำอาหารท่ีลุกติดไฟ  
   - เปนไฟท่ีเกิดจากนำ้มันในครัวเรือน เชน น้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว และไขมัน  
   - เครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำผสมสารโปแทสเซียมอะซิเตท 

 
 
กระบวนการเกิดของไฟ มี 3 ระดับ ไดแก  

1. ไฟขั้นตน หมายถึง เมื่อไฟเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตเวลา 0 - 4 นาที ทำใหเกิดความรอนตั้งแต 0 - 200 
องศาเซนเซียส  

2. ไฟขั้นกลาง หมายถึง เมื่อไฟเกิดขึ้นตั้งแตเวลา 4 - 8 นาที เวลาใหเกิดความรอนตั้งแต 200 - 600
องศาเซนเซียส  

3. ไฟข้ันรุนแรง หมายถึง เม่ือไฟเกิดข้ึนตั้งแตเวลา 8 นาทีเปนตนไป ทำใหเกิดความรอนตั้งแต 1,000 
องศาเซนเซียสข้ึนไป  
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ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ขณะเกิดอัคคีภัย ไดแก  
1. ความมืด ซึ่งเกิดจากกลุมควันและจากเปลวไฟที่ทำใหเกิดการปดกั้นสายตา ไมสามารถมองทะลุ

ผานได  
2. ความรอน ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิท่ีแฝง ท่ีอยูในกลุมควันหรือในเชื้อเพลิง ซ่ึงเกิดการคายไอ และพรอม

ท่ีจะจุดติดไฟ  
3. ไอและควัน ซ่ึงเกิดจาการคายไอของเชื้อเพลิง ควันบางอยางจัดเปนควันพิษและเกิดภาวะการขาด 

 ออกซิเจนในขณะนั้น  
4. เวลา หมายถึงเวลาท่ีใชในการหนีไฟ จะทำการดับเพลิงหรือหนีไฟมีโอกาสเพียง 2 นาที   

 
วิธีการดับไฟ ควรจะใชวิธีการที่สอดคลองกับองคประกอบสำคัญที่เปนตัวชวยใหไฟติดลุกลามไดขางตน 
เนื่องจากหากเราสามารถตัดองคประกอบของไฟอยางใดอยางหนึ่งออกไปได ไฟก็จะดับลงหรือลดความรุนแรง
ลง ทั้งนี้ การดับไฟที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง ควรตองดับใหสนิท เพราะเมื่อเวลาผานไป องคประกอบทั้ง 3 อยาง
อาจกลับมารวมกันอีกครั้ง และอาจทำใหไฟลุกติดข้ึนมาอีกได ซ่ึงวิธีการดับไฟอยางนอยมี  3  วิธีการ ดังนี้  

1. ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิงใหหมดไป  
2. ลดความรอน ทำใหเย็นตัวลง   
3. ทำใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน 

 
2. ความรูเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ ท่ีชวยปองกันและระงับอัคคีภัย  

2.1 อุปกรณตางๆ ท่ีไดติดตั้งภายในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูเรียบรอยแลว  
2.1.1 ถังดับเพลิง (Fire extinguisher)  
 

ชนิดและคุณสมบัติของถังดับเพลิงท่ีใชโดยท่ัวไป  
ถังดับเพลิงที่มีขายตามทองตลาดทั่วไปหรือที่นิยมใชตามสถานท่ีตางๆ สวนใหญแบงออกเปน 6 ชนิด 

ซึ่งแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการชวยดับไฟในแตละประเภทที่แตกตางกัน ดังนั้น ตองศึกษาและจดจำ
ประเภทของไฟและคุณสมบัติของถังดับเพลิงแตละชนิดใหเขาใจเบื้องตนกอน เพราะะหากเกิดอัคคีภัยข้ึน 
จะไดเลือกใชชนิดของถังดับเพลิงไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของไฟนั้นๆ ทำงายที่สุดใหสังเกต
จากสัญลักษณอักษร/รูปภาพที่ติดอยูบนถังดับเพลิง ซึ่งบริษัทผูผลิตจะติดคุณสมบัติของผลิตภัณฑไวทุกถัง
อยางชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยถังเคมีดับเพลิงท้ัง 6 ชนิดดังกลาว ประกอบดวย  

 
1. ชนิดผงเคมีแหง (Dry Chemical) 
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  ถังดับเพลิงชนิดเคมีแหง จะประกอบดวยผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนตและมีสารกันชื้น ผงเคมีนี้ไม
เปนสื่อไฟฟาจึงใชไดดีกับเชื้อเพลิงท่ีเปนเพลิงไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาอยู ในถังจะประกอบดวยผงเคมี ซ่ึงมีหลาย
ชนิด หลายคุณหลายไวในถัง แลวอัดแรงดันดวยกาซไนโตรเจนเขาไป ดวยแรงดัน 195 ปอนด/ตารางนิ้ว เม่ือใช
งานถังดับเพลิง ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟ เวลาใหอับอากาศควรใชภายนอกอากาศเพราะะผงเคมีเปนฝุน
ละอองฟุงกระจายเวลาใหเกิดความสกปรกและเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง อาจเวลาใหอุปกรณไฟฟา
ราคาแพงเสียหายการตรวจสหลายควรตรวจสอบทุก 6 เดือน สำหรับใชดับไฟประเภท A, B และ C เพราะหา
ซ้ืองาย แตมีขอเสียคือ เม่ือฉีดออกมาจะฟุงกระจาย และเม่ือเราเวลาการฉีดแลว จะฉีดจนหมดหรือไมหมดถังก็
ตาม แรงดันจะตกและไมสามารถใชงานไดอีก จะตองสงบรรจุใหม      
 
2. ชนิดคารบอนไดออกไซด (Co2)  

 
  ถังดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด ภายใตแรงดัน อัดดวยแรงดัน 1,000 ปอนด/ตารางนิ้ว ถังมีความ
หนาและน้ำหนักมาก โดยกาซที่ฉีดออกมา จะเปนไอเย็นจัด คลายน้ำแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมท้ิง
คราบสกปรก สำหรับใชดับไฟประเภท B, C เหมาะสำหรับการใชงานในหองเครื่องจักร และสายการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
3. ชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Chemical)   

 
 
  ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำหรือ Low Pressure Water Mist สารเคมีจะเปนน้ำยาชื่อวา“ABFFC” ท่ี
ใชสำหรับการดับไฟไดดี ไมเปนสื่อนำไฟฟาสำหรับใชดับไฟประเภท A, B, C, D, K เหมาะกับใชในบาน 
เนื่องจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันทอดในครัวเรือนได และหากมีการใชงานแลว ฉีดสารเคมีไมหมด  
ยังสามารถใชตอจนหมดได 
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4. ชนิดน้ำสะสมแรงดัน (Water gas)   

 
  ถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน บรรจุอยูในถังแสตนเลส ไมขึ้นสนิม มีแรงดัน 100 ปอนด/ตารางนิ้ว 
หัวฉีดเรียวเล็ก ใสน้ำบริสุทธิ์ เชน น้ำประป�ประมาณ 3/4 ของถังบรรจุน้ำ ไมตกตะกอน สำหรับใชดับไฟ 
ประเภท A  
 
5. ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Halotron)  
 

 
  ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บรรจุดวยน้ำยาชนิดฮาลอนหรือคลีนอะเจน มีแรงดัน 125 ปอนด/ 
ตารางนิ้ว อัดดวยกาซไนโตเจน สำหรับใชดับไฟประเภท A, B, C  
 
6. ชนิดเคมีโฟม (Foam)  

 
 
  ถังดับเพลิงชนิดเคมีโฟม ประกอบดวยเนื้อโฟม น้ำ และอากาศอัดดวยกาซไนโตเจน ดันเอาโฟมและ 
น้ำออกมาผสมกับอากาศภายนอกที่หัวฉีด เวลาใหเกิดฟองและฉีดออกไปดับเพลิง โดยมีแรงดัน 100 ปอนด/ 
ตารางนิ้ว สำหรับใชดับไฟประเภท A, B แตไมสามารถนำไปดับไฟประเภท C ไดเพราะะเปนสื่อนำไฟฟาเหมาะ 
สำหรับภาคอุตสาหกรรม  
 
หมายเหตุ : สีของถังดับเพลิงแตละชนิด จะมีสีที่หลากหลาย ไมมีสีเปนมาตรฐานของแตละชนิด จึงขึ้นอยูกับ 
บริษัทผูผลิต ดังนั้น จึงตองดูฉลากท่ีติดกับตัวถังดับเพลิงเปนสำคัญ วาเปนถังดับเพลิงชนิดอะไร  
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แผนภูมิภาพแสดงชนิดของถังดับเพลิงและคุณสมบัติท่ีใชดับเพลิง 

 
ชนิดและคุณสมบัติของถังดับเพลิงท่ีติดตัง้ภายในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  

ปจจุบันภายในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณดับเพลิง รวมถึง
ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเตือนและตองพรอมใชงาน มีเครื่องดับเพลิง จำนวน 11 เครื่อง ดังนี้  

  1. ชั้น 1 จำนวน 3 เครื่อง  
  2. ชั้น 2 จำนวน 3 เครื่อง  
  3. ชั้น 3 จำนวน 3 เครื่อง  
  4. ชั้น 4 จำนวน 2 เครื่อง 
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วิธีใชถังดับเพลิง  
เม่ือเรารูจักขอมูลเก่ียวกับถังดับเพลิงชนิดตางๆ รวมถึงคุณสมบัติท่ีใชในการดับเพลิงในแตละประเภท 

แลว สิ่งท่ีบุคลากรทุกคนจะตองรูและสามารถปฏิบัติได หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง คือ วิธีการใชถังดับเพลิง ซ่ึง 
ปกติท่ัวไปจะมี 4 ข้ันตอนหลัก (ดึง/ปลด/กด/สาย)  

 
 
  ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมอยูในระดับตางกัน ใหฉีดจากขางลางไปหาขางบนและถาน้ำมันรั่วไหลใหฉีด
จากปลายทางท่ีรั่วไหลไปยังจุดท่ีรั่วไหล และเหตุเพลิงไหมท่ีเกิดจากอุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู ตอง
รีบตัดกระแสไฟฟากอน โดยตัดกระแสไฟฟาที่ตูควบคุมไฟฟาของแตละชั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการลุกไหม
ข้ึนมาอีกได ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะตองมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับตูควบคุมไฟฟาของอาคารสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรูดวย  
  สำหรับวิธีใชถังดับเพลิงในข้ันตอนการ “ดึง” และ “ปลด” จะข้ึนอยูกับความถนัดของแตละบุคคล ถา
หาก “ไมดึงสายฉีดจากที ่เก็บ กอนการปลดล็อควาลวที ่หัวถัง” (ตามแผนภูมิหลายขางตน) เราก็อาจจะ  
“ดึงสลักวาลวท่ีหัวถังกอน แลวจึงคอยปลดสายฉีดจากท่ีเก็บ” ซ่ึงก็สามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันได 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง  
  1. ดูท่ีเข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานได 
เข็มจะชี้ที่ชองสีเขียว (สังเกตตามรูป) แตถาเข็มเอียงมาทางซายแสดงวาแรงดันไมมี ตองรีบนำไปเติมแรงดัน
ทันที ซ่ึงควรตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน 
 

 
 
  2. ตรวจสายฉีดและหัวฉีดเปนประจำทุกๆ เดือน โดยอยาใหมีผงอุดตัน  
  3. ถาไฟไหมหรือกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ใหสงไปตรวจสอบและบรรจุใหม  
  4. สภาพบรรจุของถังดับเพลิงตองไมบุบหรือบวม และไมข้ึนสนิม  
  5. อายกุารใชงานของถังดับเพลิงแตละชนิดไมเทากัน ควรดูท่ีฉลากท่ีติดตัวถัง เชน ถังดับเพลิงชนิดผง 
 เคมีแหง มีอายุประมาณ 5 ป ชนิดฮาโลตรอนวันและชนิดกาซ CO2 มีอายุประมาณ 10 ป  
  6. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) หากมีการใชงานแลว ตองนำไปเติมสารเคมีใหมทุกครั้ง 
  7. ถังดับเพลิงชนิดกาซ CO2 ใชการตรวจสอบดวยการชั่งน้ำหนักเทานั้น 
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2.1.2 ตูควบคุมไฟฟา 
  ตูควบคุมไฟฟาคือ ตูควบคุมระบบไฟฟาหลัก จะมี Main Circuit Breaker เพื่อตัดตอวงจรไฟฟา
ทั้งหมดของอากาศมีแผงจายไฟฟาขนาดใหญ โดยทั่วไปนิยมใชในอาคารที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ โดย
หลักการทำงานของตูสวิทซบอรด คือ การรับไฟที่สงมาจากการไฟฟาหรือตานแรงดันต่ำของหมอแปลงไฟฟา
แลวจึงจายโหลดไปยังสวนตางๆ ของอาคาร 
 
2.2 อุปกรณตางๆ  
  2.2.1 ชุดตรวจจับความรอน (Heat Detector)   
  เปนอุปกรณท่ีเวลาหนาที่ตรวจจับความรอนจากการเกิดเหตุเพลิงไหม ในการออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณชนิดนี้ ตองเลือกอุณหภูมิของอุปกรณใหเหมาะสม โดยใหคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในหอง
หรือพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งดวย  

 
 
  2.2.2 กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell)   
  เปนอุปกรณท่ีเวลาใหเกิดเสียงดังหรือเปนเสียงกระดิ่งเตือนเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อใหผูเวลางาน
หรือ ผูรับผิดชอบทราบวามีเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึน ซ่ึงเปนอุปกรณพวงไดท้ังระบบเริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ จาก
อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) อุปกรณตรวจจับ
เปลวไฟ (Flame Detector) อุปกรณตรวจจับแกส (Gas Detector) และระบบเริ่มสัญญาณดวยมือผูใช 
(Manual Station) ซึ่งจะเวลาการแจงเตือนอัคคีภัยแบบใชมือกด มือดึงคันโยก หรือทุบ ซึ่งสัญญาณเตือนภัย
อาจเปนเสียง ไซเรน หรือไฟสัญญาณก็ได ข้ึนอยูกับยี่หอหรือความตองการของผูใชงาน 

 

 
  2.2.3 สวิทซแจงเหตุเพลิงไหม (Manual Station)  
  เปนอุปกรณเริ่มสัญญาณดวยมือผูใช (Manual Station) หรือเปนแบบธรรมดาโดยอุปกรณหรือสวิทซ
แจงเหตุเพลิงไหมดังกลาว จะมีทั้งแบบใชมือดึงคันโยก แบบใชมือกด และแบบใชมือทุบกระจกบนอุปกรณให
แตก ซึ่งมีหลักการทำงานงายๆ คือ เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นกอนที่อุปกรณเริ่มสัญญาณอัตโนมัติจะ
ตรวจจับเหตุได ใหเรารีบไปกด ดึง หรือทุบอุปกรณเริ่มสัญญาณดวยมือผูใช เพื่อใหตัวอุปกรณเวลาการสง
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สัญญาณไปแจงเหตุเพลิงไหมหรือเวลาใหกระดิ่งเตือนภัย (Alarm bell) เกิดเสียงดังขึ้น เพื่อเปนการแจงเตือน
ใหผูทำงานหรือผูรับผิดชอบรูตัวและปฏิบัติการตามแผนอัคคีภัยท่ีกำหนดไว 
 

 
2.2.4 ปายทางหนีไฟ  

  เปนปายสัญลักษณที่บอกทางออกฉุกเฉินใหกับผูอยูในอาคารรับทราบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น ซึ่งผู
ประสบเหตุจะไดรู และหนีไฟไดทัน รวมทั้งเวลาใหการอพยพหนีไฟเปนไปอยางเปนระบบและไมเกิดความ
วุนวาย 

 
2.2.5 ไฟฉุกเฉิน  

  เปนเครื่องมือหรืออุปกรณสำรองไฟไว เพื่อใหแสงสวางในกรณีท่ีไฟฟาดับ โดยเครื่องจะสองสวาง
อัตโนมัติ เพ่ือใหแสงสวางในอาคารหรือหองนั้นๆ 
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2.2.6 บันไดทางหนีไฟ  
  เปนสวนหนึ่งของเสนทางหนีไฟในอากาศที่มีกฎหมายอาคารออกขอบังคับตางๆ ไวใหผูออกแบบยึด
เปนแนวทางในการออกแบบอากาศเพื่อความปลอดภัยของผูใชสอย โดยบันไดหนีไฟมีทั้งตั้งอยูภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร 

 
 

2.2.7 ตูเก็บพรอมสายฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)   
  เปนตูท่ีใชเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงเปนการเฉพาะ หากเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึนสามารถนำสายฉีดน้ำออกมา 
จากตูเก็บและเปดวาลวน้ำ เพ่ือฉีดน้ำชวยในการดับเพลิงในอาคารได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนผังท่ีตั้งของถังดับเพลิง   
  อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณดับเพลิง รวมถึงติดตั้งระบบ
สัญญาณแจงเตือนและตองพรอมใชงาน มีเครื่องดับเพลิง จำนวน 11 เครื่อง ดังนี้  
  1. ชั้น 1 จำนวน 3 เครื่อง  
  2. ชั้น 2 จำนวน 3 เครื่อง  
  3. ชั้น 3 จำนวน 3 เครื่อง  
 4. ชั้น 4 จำนวน 2 เครื่อง 
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4. หนาท่ีของผูปฏิบัติงานตามโครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภัย เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ันรุนแรง 
 

ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

ผูอำนวยการดับเพลิง 
(ผู อำนวยการ/รองผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู) 
 
 

1. รับฟงรายการตาง ๆ เพ่ือสั่งการการใชแผนตาง ๆ 
2. ขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหมตอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงข้ึนไป 
4. ใหขาวแกสื่อมวลชน 
5. รวมเปนคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุของการ
เกิดเพลิงไหม 

ฝายปฏิบัติการ 
นายปยะราช สุขภิญโญ 

1. รับแจงเหตุเพลิงไหมในพ้ืนท่ีและสั่งการใหผูปฎิบัติ
งานหนวยไฟฟาและหนวยดับเพลิงเขาไปผจญเหตุ
เพลิงไหม 
2. ท ันทีท ี ่ทราบเหตุเพล ิงไหมให โทรศัพทแจง
ผูอํานวยการดับเพลิงรับทราบ 

หนวยไฟฟา 
1. รปภ. กะกลางวัน (ชั้น G) 
2. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย (ชั้น 1) 
3. นายนพรัตน ใจหม่ัน (ชั้น 2) 
4. แมบาน (ชั้น 3) 
5. แมบาน (ชั้น 4) 
6. รปภ. กะกลางคืน 

เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหมจากฝายปฏิบัติการใหมา
รายงานตัว และเขาไปตัดกระแสไฟ 

หนวยดับเพลิง 
1. แมบาน (ชั้น G) 
2. นายปรเมศวร ปญญา (ชั้น 1) 
3. นายนพดล อำนวยพรเลิศ (ชั้น 2) 
4. แมบาน (ชั้น 3) 
5. แมบาน (ชั้น 4) 
6. รปภ. กะกลางคืน 

ทำการดับเพลิงโดยทันทีที ่เกิดเพลิงไหมและให
ปฏิบัติการภายใตคำสั่งของหัวหนาฝายปฏิบัติการใน
พื ้นที ่ ในการปฏิบัติการหากจำเปนตองขอความ
ชวยเหลือจากหนวยอื่นใหหัวหนาฝายปฏิบัติการสั่ง
ดำเนินการ 
 

ฝายส่ือสารและประสานงาน 
1. นางสาวปริญาพร สันตะจิตต 
2. นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย 

1. โทรประสานงานระหว างฝ ายและบ ุคคล ท่ี
เก่ียวของ  
2. รับคำสั่งตรงจากผูอำนวยการดับเพลิง 
3. ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายในหรือหนวยงานภายนอก 

ฝายนำทาง ตรวจนับ และเคลื่อนยายทรัพยสินท่ี
สำคัญ 
1. แมบาน (ชั้น G) 
2. นางสาววิไล จันทรแกว (ชั้น 1) 

1. นำทางบุคลากรและผูมาติดตอไปยังจุดรวมพล 
2. ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรและผูมาติดตอ ณ จุด
รวมพล 
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5. จุดรวมพลกรณีเกิดอัคคีภัย  
  เม่ือไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน หรือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรูในกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม ทุกคนตองปฏิบัติตาม “โครงสรางทีมปฏิบัติการและหนาที่ความรับผิดชอบ 
และแผนอพยพหนีไฟ” ที่ กําหนดไว โดยทีมอพยพ เคลื่อนยาย และคนหา จะตองนําบุคคลที่อยูในอาคาร
ออกไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ไดแก บริเวณลานจอดรถดานขางอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียเพื่อตรวจสอบ
จํานวน/รายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลท่ีติดคางอยูในอาคารท่ีตองเขาไปคนหาและชวยเหลือตอไป 
 
 
 
 

ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

3. นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง (ชั้น 2) 
4. แมบาน (ชั้น 3) 
5. แมบาน (ชั้น 4) 

3. กรณีที่พบผูสูญหายใหรายงานไปยังฝายสื่อสาร
และประสานงาน 
4. ขนยายทรัพยสินท่ีสำคัญไปยังจุดรวมพล 

หนวยคนหา 
1. นายนพดล อำนวยพรเลิศ 
2. นายนาถพล สิริบรรสพ 
 

1. มีหนาที่คนหาและประสานการชวยชีวิตรวมกับ
เจาหนาท่ีกูภัยภายในหรือภายนอก 
2. ชวยเหลือ/ประสานงานนำผูติดคางหรือผูบาดเจ็บ
มายังจุดปฐมพยาบาล 

หนวยชวยชีวิต/หนวยปฐมพยาบาล/ทีมสนับสนนุ
พยาบาล 
1. นางจุไรเรือง เมืองมา 
2. นางสาวนิชาภา ปุณณปวีณ 

1. จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลมายังจุดรวมพล 
2. คัดแยกผูบาดเจ็บตามระดับความบาดเจ็บ  
3. อำนวยความสะดวกแกบุคลากรทางการแพทย
และชวยเหลือผูที ่ไดรับบาดเจ็บหรือปฐมพยาบาล
เบื้องตน กอนนำสงโรงพยาบาล 
4. รายงานจำนวนผูไดรับบาดเจ็บใหแกฝายสื่อสาร
และประสานงานรับทราบ 

หนวยยานพาหนะ 
1. พนักงานขับรถ 

1. เคลื ่อนยาย/นำสงบุคลากรที ่บุคลากรทางการ
แพทยพิจารณาแลววาตองนำสงโรงพยาบาล 
2.  อำนวยความสะดวกด านยานพาหนะ ให
หนวยงานอ่ืนตามความจำเปน 

หนวยดับเพลิงจากภายนอก (โทร. 199) 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เทศบาลตำบลแมกา  

1. รายงานตัวตอกองอำนวยการดับเพลิง  
2. รอรับคำสั่งจากผูอำนวยการดับเพลิงใหปฏิบัติ
หนาท่ี เชน การเขามาชวยเหลือ ดับเพลิง  
3. รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิการด ับ เพล ิง ให  แก
ผูอำนวยการดับเพลิงรับทราบ 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
รปภ. กะกลางวัน/กะกลางคืน 

1. รายงานตัวตอกองอำนวยการดับเพลิง 
2. ก้ันแยกพื้นท่ีไมใหบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาท่ี
เก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีเกิดเหตกุอนไดรับอนุญาต  
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย   
  ซึ่งประกอบดวย 3 แผนการปฏิบัติงาน ไดแก (1) แผนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุอัคคีภัย (2) แผนการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย และ (3) แผนการปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
6.1 แผนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุอัคคีภัย   
  6.1.1 การวิเคราะหหาความเสี่ยงท่ีอาจจะเปนสาเหตุทำใหเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการวิเคราะหความ 
คุมทุนในการติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบดวยอุปกรณตางๆ เชน ชุดตรวจจับความรอน 
(Heat Detector) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) สวิทซแจงเหตุเพลิง
ไหม (Manual Station) ปายทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ และตูเก็บพรอมสายฉีดดับเพลิง (Fire Hose 
Cabinet) เปนตน รวมถึงการทำประกันอัคคีภัยดวย  
  6.1.2 การสารวจ ตรวจตรา และเฝาระวังการเกิดอัคคีภัย โดยยึดมั่นตามหลักแหงความปลอดภัย 
ไดแก (1) การจัดความเปนระเบียบเรียบรอย (2) การตรวจตราพรอมซอมบำรุง (3) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และ (4) การใหความรวมมือ  
  6.1.3 การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยใหบุคลากรทุกคนตองผาน 
การฝกอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกคน
มีความรูพ้ืนฐานดานอัคคีภัย อาทิ  
  การเกิดเพลิงไหม  
   -  สาเหตุการเกิดเพลิงไหม  
   -  การแบงประเภทของเพลิง  
   -  การปองกันแหลงกำเนิดของการติดไฟ การจัดระบบปองกันอัคคีภัย  
   -  จิตวิทยาเม่ือเกิดอัคคีภัยและความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน  
  วิธีการดับเพลิงประเภทตางๆ  
   -  ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด  
   -  เครื่องมือดับเพลิงตางๆ  
   -  การใชงานท่ีถูกตอง การดูแลรักษา  
   -  เรียนรูเก่ียวกับสารเคมีติดไฟและสัญลักษณวัตถุอันตรายตางๆ  
   -  วิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีใชในการดับเพลิง  
    - จัดใหพนักงานฝกอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลข้ันตน และชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุ

อัคคีภัย เชน บาดแผลจากไฟไหม บาดแผลจากของมีคม และการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บอยางถูกตอง เปนตน  
  6.1.4 การฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน และฝกซอมอพยพหนีไฟประจำป อยางนอยปละ 1 
ครั้ง โดยบุคลากรทุกคนจะตองเขารวมการฝกซอมฯ ดังกลาวอยางครบถวนทุกครั้ง เพ่ือการเตรียมพรอมในการ 
ดับเพลิง การสนับสนนุการดับเพลิง การเคลื่อนยายทรัพยสิน และการอพยพหนีไฟ โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญคือ 
ทุกคนจะตองรูจักและใชถังดับเพลิงเปน เพราะหากเปนผูพบ/เห็นเหตุการณเพลิงไหมเปนคนแรก จะไดเขาไป
ทำการดับเพลิงในทันทีได  
  6.1.5 การจัดทำแผนผังอาคาร เสนทางอพยพหนีไฟ จุดรวมพล กำหนดรายการทรัพยสินสำคัญท่ี 
จะตองเคลื่อนยายทันทีในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม วิธีการขนยายทรัพยสิน และหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีเก่ียวของ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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  6.1.6 การรณรงคปองกันอัคคีภัยอยางตอเนื่อง เพื่อจูงใจใหบุคลากรและผูเขามารับบริการใหมีความ 
สนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัย โดยดำเนินการรณรงคในรูปแบบตางๆ เชน การจัด 
บอรดใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย,
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย การติดตั้งปายเตือน ปายหาม วิธีปฏิบัติในบริเวณท่ีเสี่ยงตอการ 
เกิดอัคคีภัย และการออกแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเครื่องใชในการระงับอัคคีภัย เปนตน  
 
6.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัย  
  เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยข้ึนภายในอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู จะตองปฏิบัติตนในเบื้องตน ดังนี้  
  1. ตั้งสติไมตื่นเตนจนเกินไปและดูใหรูวาเกิดอะไรข้ึน เพ่ือตะโกนแจงใหผูอ่ืนทราบ รวมถึงการแจงให 
 ทีมดับเพลิงของสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักพัฒนาคุณหลายการศึกษาเขาชวยสนับสนุนในการดับเพลิง  

2. ตรวจสอบวาเปนไฟประเภทใด เพ่ือเวลาการดับเพลิงไดอยางถูกวิธี  
3. เลือกเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมในการดับไฟและเวลาการดับเพลิงข้ันตน เพ่ือจำกัดการเกิดไฟไหม 

 ใหอยูเพียงอัคคีภัยข้ันตนเทานั้น  
4. หากไมสามารถดับไฟไดหรือไฟมีโอกาสลุกลามเปนอัคคีภัยขั้นรุนแรง ใหแจงหัวหนาสำนักงานหรือ

รักษาการแทนหัวหนาสำนักงาน หรือทีมประชาสัมพันธทราบ เพื่อดำเนินการโทรแจงหนวยดับเพลิง/สถานี
ดับเพลิงใกลเคียงเขาสนับสนุนการดับเพลิง  

5. ปฏิบัติตามโครงสรางการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคน โดยใหรีบพาคนท่ีอยู 
 ภายในอาคารและตัวเองออกจากท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุดและไมกลับเขาไปอีก เวนแตผูมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
เกี่ยวเนื่องอยู อาทิ ทีมดับเพลิง และทีมอพยพ เคลื่อนยาย และคนหา หรือจะตองดำเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัยท่ีกำหนดไวใน 2 แผนนีอ้ยางเครงครัด คือ  
  (1) แผนการอพยพหนีไฟ ดังรายละเอียดในแผนภูมิดังนี้ 
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ยอดครบ 
ยอดไมครบ 

6.2.1 แผนการอพยพหนีไฟ ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

ผูอำนวยการหรือรองผูอำนวยการดับเพลิงส่ังใชแผน

อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ฝายส่ือสารและประสานงาน ประกาศ พรอมกดสัญญาณแจง

เหตุเพลิงไหม (กดยาว) 

ผูนำธงสัญลักษณนำบุคลากรออกจากพืน้ที่ปฏิบัติงาน

ตามชองทางที่กำหนด 

ผูนำทางนำบุคลากรไปยังจุดรวมพล 

ผูนำทางและผูตรวจสอบทำการตรวจสอบยอดบุคลากร 

ผูตรวจสอบยอดแจงตอผูอำนวยการดับเพลิง 

 ณ จุมรวมพล 

ผูอำนวยการดับเพลิง  

แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล จนกวาเหตุการณสงบ 

ผูอำนวยการดับเพลิง ส่ัง

หนวยคนหาเขาชวยเหลือผู

ติดคาง 

หนวยคนหาเคล่ือนยาย

ผูบาดเจ็บมายังจุดปฐม

พยาบาลตามระดับความ

บาดเจ็บ 

หนวยชวยชวีิต         

ปฐมพยาบาลหรือนำสง

สถานพยาบาลใกลเคียง หนวยคนหา คนหาผูติดคาง 

เขาชวยเหลือผูติดคางและคัดแยกผูบาดเจ็บตาม

ระดับความบาดเจ็บ  

แลวรายงานใหผูอำนวยการทราบ 



6.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังอัคคีภัยสงบ  
6.3.1  การบรรเทาทุกข หลังเหตุการณเพลิงไหมสงบใหผูอำนวยการดับเพลิงรวมกับทีมปฐมพยาบาล 

ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบผูไดรับบาดเจ็บหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เพื่อดูแลและ
ชวยเหลือตามสิทธิ์ท่ีควรไดหรือตามความเหมาะสม  
  6.3.2 การสำรวจความเสียหาย โดยใหปดก้ันพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุอัคคีภัยไว สำหรับใหผูอำนวยการดับเพลิง  
รองผูอำนวยการดับเพลิง ผูเชี ่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (กองอาคารสถานท่ี) ผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
เจาหนาที่ตำรวจ เขารวมคนหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและรวมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้อยาง
โปรงใส เพื่อประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี ้ รวมถึงการสำรวจความตองการดานตางๆ ของ
ผูประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  
  6.3.3 การฟ นฟูพื ้นที ่ที ่ไดรับผลกระทบ ใหผู อำนวยการดับเพลิงดำเนินการขอรับการจัดสรร 
งบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนและระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดอยางเรงดวน หากพ้ืนท่ี 
บริเวณสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูไดรับความเสียหายมากและไมสามารถใหบุคลากรเขาไปปฏิบัติงาน
ตามปกติได  
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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผนดินไหว 
---------------------------------- 

1. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแผนดินไหว  
  ปจจุบันภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหว รวมถึงอาคารถลมหลังจากเหตุการณแผนดินไหว เริ่มจะมีผลกระทบ
ตอภาคเหนือและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูทุกคนจึงมี
ความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับแผนดินไหวอยางถองแทดวยเชนกัน เพราะหากเกิด
เหตุการณแผนดินไหวข้ึน จะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณดังกลาวได  
  แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับ 
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แต
บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตราย จนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได  
  แผนดินไหวตาม หรือทับศัพทวา อาฟเตอรช็อก (aftershock) หมายถึง การเกิดแผนดินไหวขนาดเล็ก
ท่ี เกิดขึ้นหลังจากแผนดินไหวขนาดใหญที่มีกอนหนาในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ไหวหลัก หากแผนดินไหวตามมี
ความ รุนแรงกวาการไหวหลัก แผนดินไหวตามจะไดรับการระบุวาเปนการไหวหลัก สวนการไหวหลักกอนหนา
นั้นจะ ไดรับการระบุใหเปนฟอรช็อกแทน ทั้งนี้ แผนดินไหวตามเกิดขึ้นเนื่องจากแผนเปลือกโดยรอบได
เคลื่อนยายจาก รอยเลื่อน เพ่ือปรับผลกระทบท่ีมาจากการไหวหลัก  
   อาคารถลม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน แพ คลังสินคา และอาคาร 
สำนักงานที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจเวลาใหเกิด
ความ เสียหายหรือพังทลายของอาคารตางๆ ลงมาได  
  ทฤษฎีการเกิดแผนดินไหว ท่ีเปนท่ียอมรับกันในปจจุบันมี 2 ทฤษฎี คือ  
  1. ทฤษฎีท่ีวาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory) แผนดินไหวเกิดจากการท่ี
เปลือกโลกเกิดการคดโคงโกงงออยางเฉียบพลัน และเม่ือวัตถุขาดออกจากกัน จึงปลดปลอยพลังงานออกมาใน
รูปคลื่นแผนดินไหว  
  2. ทฤษฎีท่ีวาดวยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory) แผนดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือน 
อันเปนเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (fault) ดังนั้น เม่ือเกิดการเคลื่อนท่ีถึงจุดจุดหนึ่ง วัตถุจึงขาด
ออกจากกันและเสียรูปอยางมาก พรอมกับการปลดปลอยพลังงานออกมา และหลังจากนั้นวัตถุก็คืนตัวกลบัสู
รูปเดิม ทฤษฎีนี้สนับสนุนแนวความคิดท่ีวา แผนดินไหวมีกลไกการกำเนิดเก่ียวของโดยตรงและใกลชิดกับรอย
เลื่อนท่ีมี พลัง (Active fault) ท่ีเกิดข้ึนจากผลพวงของการแปรสัณฐานของเปลือกโลก (Plate tectonics)  
  สาเหตุแผนดินไหวโดยสรุป 
  1. แผนดินไหวจากธรรมชาติ สวนมากเกิดจากการสั ่นสะเทือนของพื ้นดิน อันเนื ่องมาจากการ
ปลดปลอย พลังงาน เพื่อระบายความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลัน เพื่อปรับสมดุลของ
เปลือกโลกใหคงที่ โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ภายในชั้นเปลือกโลกที่อยูดานนอกสุดของ
โครงสรางของโลก มีการเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนแปลงอยางช้ำๆ อยูเสมอ แผนดินไหวจะเกิดข้ึน เม่ือความเคนอัน
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไป ภาวะนี้เกิดขึ้นบอยในบริเวณขอบเขตของแผนเปลือกโลกที่ที่แบงชั้น
เปลือกโลกออกเปนธรณีภาค เรียกแผนดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเขตของแผนเปลือกโลกนี้วา แผนดินไหว
ระหวางแผน (Interpolate earthquake) ซึ่งเกิดไดบอยและรุนแรงกวาแผนดินไหวภายในแผน (Intraplate 
earthquake)  
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  2. แผนดินไหวจากการกระทำของมนุษย มีท้ังทางตรงและทางออม เชน  
   2.1 การสรางเข่ือนและอางเก็บน้ำขนาดใหญ ซ่ึงอาจพบปญหาการเกิดแผนดินไหว เนื่องจาก
น้ำหนักของน้ำในเขื่อนกระตุนใหเกิดการปลดปลอยพลังงานเวลาใหสภาวะความเครียดของแรงในบริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเวลาใหแรงดันของน้ำเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหเกิดพลังงานตานทานท่ีสะสมตัวในชั้นหิน เรียก
แผนดินไหวลักษณะนี้วา แผนดินไหวทองถ่ิน  
   2.2 การทำเหมืองในระดับลึก จะมีการระเบิดหิน ซ่ึงอาจเวลาใหเกิดแรงสั่นสะเทือนข้ึนได  
   2.3 การสูบน้ำใตดิน การสูบน้ำใตดินขึ ้นมาใชมากเกินไป รวมถึงการสูบน้ำมันและกาซ
ธรรมชาติซ่ึงอาจเวลาใหชั้นหินท่ีรองรับเกิดการเคลื่อนตัวได  
   2.4 การทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน กอใหเกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลองระเบิด ซ่ึงมี
สวนทำใหเกิดผลกระทบตอชั้นหินท่ีอยูใตเปลือกโลกได  
  ภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหว สามารถแบงออกไดดังนี้  
  1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินท่ีตางกัน การพังทลายของดินและโคลน 
และการท่ีดินมีสภาพกลายเปนของเหลว อาจเกิดอาคารถลมได  
  2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน  
  3. ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใตน้ำท่ีเรียกวาสึนามิ (Tsunami) คลื่นนี้เกิดข้ึนจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล 
และมหาสมุทร เวลาใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง  
  4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว  
  
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย ไดแก  
  1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกำเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกำเนิดจากตอนใตของ 
ประเทศจีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ซึ่งจะเวลาใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร  
  2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนท่ียังสามารถเคลื่อนตัว ซ่ึงอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของประเทศ เชน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอย
เลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค และรอยเลื่อนคลองมะรุย เปนตน  
  ประเทศไทยพบกลุม “รอยเลื่อนมีพลัง” 16 จุด ท่ียังมีโอกาสทำใหเกิด “แผนดินไหว”  
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แผนภาพรอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย 
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  รอยเลื่อนพะเยา พาดผาน จ.พะเยา จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร  
มีความรุนแรงระดับปานกลาง แสดงลักษณะของผารอยเลื่อนหลายแนวและตอเนื่องเปนแนวตรง ทำใหเกิด
แผนดินไหวครั้งลาสุด ป 2562 ท่ี จ.ลำปาง ขนาด 4.9 
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  ระดับความรุนแรงของแผนดินไหว ตามมาตราเมอรคัลลี่ โดยการประเมินจากความรูสึกและความ
เสียหายของสิ่งของ มีท้ังสิ้น 12 ระดับ โดยนิยมใชเปนเลขโรมัน (I-XII) ดังนี้ 
 

1. ระดบัความรุนแรง I (1) ไมรูสึก คนจะไมรูสึกแตเครื่องวัดตรวจจับได 
2. ระดบัความรุนแรง II (2) เบามาก   คนท่ีมีความรูสึกไวอาจจะรูสึกวาแผนดินไหวเล็กนอย 
3. ระดบัความรุนแรง III (3) เบามาก   คนท่ีอยูกับท่ีจะรูสึกวาพ้ืนสั่น 
4. ระดบัความรุนแรง IV (4) เบา   คนสวนใหญรูสึกได 
5. ระดบัความรุนแรง V (5) ปานกลาง คนท่ีนอนหลับตื่นตกใจ 
6. ระดบัความรุนแรง VI (6) รุนแรง   ตนไมสั่น บานแกวง สิ่งปลูกสรางบางชนิดพัง 
7. ระดบัความรุนแรง VII (7) รุนแรงมาก ฝาหองแยก ราว กรุเพดานรวง 
8. ระดับความรุนแรง VIII (8) ทำลาย   ตึกราว ตองหยุดขับรถ 

9. ระดบัความรุนแรง IX (9) ทำลายลาง   บานพังตามแถบรอยแยกของแผนดิน ทอน้ำขาดเปนตอน ๆ 
10. ระดบัความรุนแรง X (10) พินาศ   แผนดินถลม ตึกแข็งแรงพัง รางรถไฟคดโคงดินลาดเขาเคลื่อน

ตัวหรือถลม 
11. ระดับความรุนแรง XI (11) พินาศ   ตึกถลม สะพานขาด ทางรถไฟ ทอน้ำ และสายไฟใตดิน

เสียหาย แผนดินถลม น้ำทวม 
12. ระดับความรุนแรง XII (12) พินาศ   ทุกสิ่งทุกอยางบนพื้นดินแถบนั้นเสียหายโดยสิ้นเชิงพื้นดิน

เคลื่อนตัวเปนลูกคลื่น 
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ระดับความรุนแรงของแผนดินไหว ตามมาตราเมอรคัลล่ี 
 

.  
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มาตรวัดและการใชงานวัดแผนดินไหว 
 

 
 “ริกเตอร” คือ มาตราแบบหนึ่งในการวัดแผนดินไหว สวน “แมกนิจูด” แปลวา ขนาด ดังนั้นในการ
รายงานขาวแผนดินไหว ตองใชวา “แผนดินไหวขนาด 5.0 ตามมาตราริกเตอร” หรือ “แผนดินไหวขนาด 5.0” 
สำหรับในประเทศไทยจะใชมาตราริกเตอรเปนหลัก แตมาตราริกเตอรใชวัดแผนดินไหวขนาดใหญเกิน 7 ไมได 
จึงใชมาตราวัดอื่น ๆ เชน มาตราโมเมนต (Mw), มาตราคลื่นตัวกลาง (Mb), มาตราคลื่นผิว (Ms) โดยมาตราท่ี
นิยมใชกันในปจจุบันคือ มาตราโมเมนตท่ีวัดแผนดินไหวขนาดใหญไดอยางแมนยำ 
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วิธีปฏิบัติตนกอนเกิดแผนดินไหวโดยท่ัวไป  
   เปนการเตรียมความพรอมดานตางๆ เพื่อรองรับเหตุการณแผนดินไหวท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยให
การปฏิบัติตนขณะเกิดแผนดินไหวและหลังเกิดแผนดินไหวสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิหลายและ 
ประสิทธิผล รวมถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินก็จะลดนอยลงตามไปดวย ซึ่งวิธีปฏิบัติตนกอนเกิด 
แผนดินไหวโดยท่ัวไปมีดังนี้  
  1. จัดเวลาแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินหรือสรางแนวปฏิบัติท่ีเขาใจรวมกันของผูอยูอาศัย เพื่อใหมี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถเอาชีวิตรอดได หากเกิด 
แผนดินไหวท่ีรุนแรงหรือรายแรงข้ึน รวมถึงการฝกซอมการอพยพไปยังจุดรวมพลท่ีปลอดภัยดวย  
  2. ติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับเหตุการณแผนดินไหวท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจาก
ทางราชการ ผานทางวิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต  
  3. ควรมีไฟฉายพรอมถาน และกระเปายาเตรียมไวในอาคาร และใหทุกคนทราบวาอยูท่ีไหน  
  4. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือใชในยามฉุกเฉิน  
  5. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในอาคาร เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน  
  6. ควรทราบตำแหนงของวาลวปดกาซ วาลวปดน้ำ และสะพานไฟฟาสำหรับตัดกระแสไฟฟาและทุก
คนในอาคาร ควรจะทราบวิธีการปดวาลวถังแกส น้ำ และยกสะพานไฟฟา 
  7. อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูงๆ เม่ือแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได  
  8. ยึดหรือผูกอุปกรณตางๆ หรือเครื่องใชหนักๆ ใหแนนกับพ้ืนผนังอาคาร  
  9. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดรวมพล/จุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีก
ครั้งในภายหลัง  
  10. ตรวจสอบอาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 
วิธีปฏิบัติตนขณะเกิดแผนดินไหวโดยท่ัวไป  
  การเกิดแผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติท่ีเราไมสามารถคาดการณได ดังนั้น เราจึงไมสามารถลวงรูหรือ 
กำหนดสถานท่ีท่ีเราจะอยูในขณะเกิดแผนดินไหวได เหตุนี้ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองรูวิธีปฏิบัตติน 
ขณะเกิดแผนดินไหวใหสอดคลองกับสถานการณและสถานที่ท่ีเราอยูดวย ซึ่งวิธีปฏิบัติตนโดยทั่วไปมีดังนี้  
  1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเปนอันดับแรก ถาอยู
ในอาคาร ก็ใหอยูในอาคาร ถาอยูนอกอาคารก็ใหอยูนอกอาคาร เพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บ เพราะวิ่งเขา
ออกจากอาคาร  
  2. ถาอยูในอาคารใหระวังสิ่งของหลนใส โดยใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของอาคารที่มีโครงสราง
แข็งแรงหรือหลบอยูใตโตะท่ีสามารถรับน้ำหนักไดมาก และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง   
  3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหม่ันและรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งท่ีจะลมทับได  
  4. เปดประตูท่ีสามารถออกไดเร็วท่ีสุดคางไว เพ่ือใหแนใจวามีทางออก  
  5. อยาใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งท่ีเวลาใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะะอาจมีแกสรั่วอยูบริเวณนั้น  
  6. ปดอุปกรณไฟฟาและวาลวแกสท่ีกำลังใชอยูทุกประเภท  
  7. ถาเกิดไฟไหมข้ึนบริเวณใกลตัวหรือท่ีสามารถเห็นไดใหตะโกนวาไฟไหมและรีบหาทางดับไฟ  
  8. หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว  
  9. หากติดอยูในลิฟต ใหกดปุมเปดลิฟตไวทุกชั้น พยายามหาทางออกจากลิฟต และหากไฟฟาดับแลว 
ไมสามารถเปดประตูได ใหกดปุมฉุกเฉินไวอยางตอเนื่องและรอใหมีคนติดตอมา  
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  10. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา รั้วหรือกำแพง สิ่งหอยแขวนตางๆ และหลีกเลี่ยงการ 
เดินทางพ้ืนท่ีแคบ หนาผาหรือริมฝงแมน้ำ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลอดภัยภายนอกท่ีดีท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีโลงแจง  
  11. ถากำลังขับรถ ใหจับพวงมาลัยรถใหแนน ลดความเร็วลงอยางชาๆ จนรถหยุดและอยูภายในรถ 
จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด และไมจอดรถกีดขวางทางถนน เพราะอาจจะกีดขวางเสนทางผานของ 
รถพยาบาล รถฉุกเฉิน หรือรถดับเพลิงได  
  12. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญหรือสึนามิซัดเขาหาฝงได  
  13. ใหการชวยเหลือผูสูงอาย ุผูท่ีไดรับบาดเจ็บ และผูอ่ืนเทาท่ีเวลาไดหรือเต็มความสามารถของตน  
  14. ฟงวิทยุ ดูโทรทัศนและอินเทอรเน็ต เพ่ือรับฟงขาวสารท่ีถูกตอง  
  15. หากสถานการณรายแรงใหเดินไปหลบภัยยังสถานท่ีหลบภัยท่ีทางราชการไดจัดเตรียมไว และนำ 
สิ่งของติดตัวไปใหนอยท่ีสุด  
  16. เม่ือจวนตัวใหคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
 
วิธีปฏิบัติตนหลังเกิดแผนดินไหวโดยท่ัวไป  
  หลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวขึ้นครั้งใด เราอาจจะไดรับผลกระทบหรือไดรับความเสียหายตอ
ชีวิต และทรัพยสินไมมากก็นอย ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการสั่นสะเทือนในแตละครั้ง ซึ่งหลังจาก
เกิด แผนดินไหวข้ึน จึงมีวิธีปฏิบัติโดยท่ัวไป ดังนี้  
  1. ควรตรวจสอบตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม หากบาดเจ็บใหเวลาการปฐมพยาบาล 
ข้ันตนกอน จากนั้นใหนำตัวผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาลหรือหนวยแพทยท่ีใกลท่ีสุด  
  2. ควรรีบออกจากอาคารท่ีเสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายลงมา
ทับและไดรับบาดเจ็บได  
  3. สวมรองเทาเสมอ โดยเฉพาะรองเทาหุ มสนเพราะอาจมีเศษแกว วัสดุแหลมคม หรือเศษสิ่ง
ปรักหักพังตางๆ ทำใหไดรับบาดเจ็บได  
  4. ตรวจสายไฟ ทอน้ำ ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ และอยาจุดไมขีดไฟ หรือ
กอไฟ จนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว  
  5. ตรวจสอบแกสรั่วดวยการดมกลิ่น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน เพ่ือระบายอากาศ 
  6. ใหออกจากบริเวณท่ีสายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
  7. ใหเปดวิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต เพื่อฟงและอานคำแนะนำฉุกเฉิน แตอยาใชโทรศัพท 
นอกจากมีความจำเปนจริงๆ  
  8. สำรวจดูความเสียหายของทอสวม ทอน้ำ และทอน้ำท้ิงกอนใช  
  9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง หรืออาคาร/บานเรือนพัง และอยาแพรขาวลือ  
 
2. โครงสรางทีมปฏิบัติการและหนาท่ีความรับผิดชอบ กรณีเกิดแผนดินไหว  
  การจะดำเนินงานตามโครงสรางทีมปฏิบัติการและหนาท่ีความรับผิดชอบ กรณีเกิดแผนดินไหวนี้ จะ
ขึ้นอยู กับระดับความรุนแรงของการเกิดแผนดินไหวและความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจะดำเนินงานตาม
โครงสรางทีมปฏิบัติการฯ ดังกลาว ก็ข้ึนอยูกับบริบทของเหตุการณแผนดินไหวในขณะนั้นดวยวามีความรุนแรง
และไดสราง ความเสียหายมากนอยเพียงใด โดยบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูจะตองปรับใชและ
ดำเนินการใหสอดคลองกับเหตุการณใหมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดโครงสรางทีมปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
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ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

ผูอำนวยการภาวะฉุกเฉิน 
(ผู อำนวย/รองผูอำนวยการการสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู) 
 
 
  

1. ตัดสินใจและสั่งการใหมีการอพยพบุคลากรและ
ผูใชบริการหรือผูมาติดตอไปยังจุดรวมพลที่กำหนด
ไว  
2. รับฟงรายงานสถานการณตางๆ เพ่ือตัดสินใจและ
สั่งการเกี่ยวกับการแกไขสถานการณฉุกเฉิน กรณี
เกิดแผนดินไหวโดยเฉพาะการเกิดแผนดินไหวท่ี
รุนแรงและไดสรางความเสียหายท่ีรายแรงข้ึน  
3. ขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. รายงานผลกระทบที ่ได ร ับหรือผลเสียหายท่ี
เกิดข้ึนใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปรับทราบ  
5. ใหขาวแกสื่อมวลชน 
6. รวมเปนคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของ
อุบัติการณ 

ฝายนำทาง ตรวจนับ และเคลื่อนยายทรัพยสินท่ี
สำคัญ 
1. แมบาน (ชั้น G) 
2. นางสาววิไล จันทรแกว (ชั้น 1) 
3. นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง (ชั้น 2) 
4. แมบาน (ชั้น 3) 
5. แมบาน (ชั้น 4) 

1. เปนผูนำทางในการอพยพบุคลากรและผูใชบริการ
หร ือผ ู มาต ิดต อออกจากอาคารไปจุดรวมพลท่ี
กำหนดไวอยางรวดเร็วและปลอดภัย  
2. ชวยเคลื ่อนยายและคนหาผูบาดเจ็บออกจาก
อาคาร (หากมี) เพ่ือสงตอใหกับทีมปฐมพยาบาล แต
กอนท่ีทีมอพยพฯ จะดำเนินการในข้ันตอนนี้ จะตอง
วิ เคราะหถ ึ งสถานการณ ของแผ นด ินไหวและ
โ ค ร ง ส ร  า ง ข อ ง อ า ค า ร ส ถ า บ ั น ใ น ข ณ ะ นั้ น 
ประกอบการตัดสินใจดวยหรือใหอยูภายใตการสั่ง
การและการตัดสินใจรวมของผู อำนวยการภาวะ
ฉุกเฉินหรือผูรักษาการแทน (กรณีผูอำนวยการภาวะ
ฉุกเฉินไมอยู)  
3. หลังจากแผนดินไหวสงบ ใหรวมกับผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉินหรือผูรักษำการแทน (กรณีผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉ ินไม อย ู  ) ก ับทีมด ับเพล ิงตรวจสอบ
ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

หนวยดับเพลิง 
1. แมบาน (ชั้น G) 
2. นายปรเมศวร ปญญา (ชั้น 1) 
3. นายนพดล อำนวยพรเลิศ (ชั้น 2) 
4. แมบาน (ชั้น 3) 
5. แมบาน (ชั้น 4) 
6. รปภ. กะกลางคืน 

1. ชวงแรกของการเกิดแผนดินไหวใหชวยผูนำทาง 
(ทีมอพยพ เคลื ่อนยาย และคนหา) ในการอพยพ
บุคลากรและผู ใชบริการหรือผู มาติดตอออกจาก
อาคารไปจุดรวมพลท่ีกำหนดไว  
2. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในอาคารที ่เปนผลสืบ
เนื่องมาจากแผนดินไหว ใหดำเนินการดังนี้  
   2.1 ใหเขาไปเวลาการดับเพลิงอยางเรงดวน โดย
ใชถังดับเพลิงท่ีติดตั้งอยูบริเวณใกลเคียง   
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ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

   2.2 กอนที ่ทีมดับเพลิงจะเขาไปดำเนินการใน
ขั ้นตอนนี ้ จะตองวิเคราะหถ ึงสถานการณของ
แผนดินไหวและโครงสรางของอาคารสถาบันใน
ขณะนั้นประกอบการตัดสินใจดวย หรือใหอยูภายใต
การสั ่งการและการตัดสินใจรวมของผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉินหรือผูรักษาการแทน (กรณีผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉินไมอยู)  
   2.3 วเิคราะหสถานการณความรุนแรงของการเกิด
อัคคีภัยวาอยูระดับใด (อัคคีภัยข้ันตนหรืออัคคีภัยข้ัน
รุนแรง) ภายใตการตัดสินใจของหัวหนาทีมดับเพลิง  
   2.4 แจงผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินหรือผูรักษาการ
แทน/ทีมประชาสัมพันธ (กรณีผู อำนวยการภาวะ
ฉุกเฉินไมอยู) ใหประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เพ่ือขอความชวยเหลือในการดับเพลิง  
3. หลังจากแผนดินไหวสงบ ใหรวมกับผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉินหรือผูรักษาการแทน (กรณีผูอำนวยการ
ภาวะฉุกเฉินไมอยู) กับทีมอพยพ เคลื่อนยาย และ
คนหาตรวจสอบผลกระทบหรือความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ฝายส่ือสารและประสานงาน 
1. นางสาวปริญาพร สันตะจิตต 
2. นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย 

1. ช วยประสานงานกับหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายในเพื่อสนับสนุนการคนหาผูรอดชีวิต 
การปดระบบไฟฟาในอาคารและการดับเพลิง 
ภายใตการสั่งการของผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินหรือ
ผูรักษาการแทน (กรณีผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินไม
อยู)  
2. ร ับผิดชอบในการตรวจนับจำนวนบุคลากร/
ผูใชบริการเพื่อแจงใหผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินหรือ
รักษาการแทน/หัวหนาทีมอพยพ เคลื่อนยาย และ
ค นหา (กรณีผ ู อำนวยการภาวะฉ ุกเฉ ินไม อยู ) 
ตามลำดับเพื่อดำเนินการตอในกรณีตรวจนับแลว 
พบวาบคุลากร/ผูใชบริการยังมีจำนวนไมครบ 

หนวยชวยชีวิต/หนวยปฐมพยาบาล/ทีมสนับสนนุ
พยาบาล 
1. นางจุไรเรือง เมืองมา 
2. นางสาวนิชาภา ปุณณปวีณ 

1. ชวยปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ  
2. ชวยบรรเทาทุกขใหกับผูไดรับบาดเจ็บและผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหว  
3.  ช  วง เก ิด เหตุการณ แผ นด ินไหวกรณ ี ไม  มี
ผูไดรับบาดเจ็บใหชวยทีมประชาสัมพันธในการตรวจ
นับจำนวนบุคลากรและผูใชบริการหรือผูมาติดตอ   
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3. จุดรวมพลกรณีเกิดแผนดินไหว  
 

 
   
  เมื ่อเกิดเหตุการณแผนดินไหว ทุกคนตองปฏิบัติตาม “โครงสรางทีมปฏิบัติการและหนาที่ความ
รับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว” ที่กําหนดไว โดยทีมอพยพ เคลื่อนยาย และคนหา 
จะตองนําบุคคลท่ีอยูในอาคารออกไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ไดแก บริเวณลานจอดรถ ดานขางแพทยแผนจีน 
เพื่อตรวจสอบจํานวน/รายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลที่ติดคางอยูในอาคารที่ตองเขาไปคนหาและชวยเหลือ
ตอไป 
 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  
  กรณีเกิดแผนดินไหว เพื่อใหสามารถดำเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหว รวมถึง
อาคารถลมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิหลาย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูจึงไดกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติใน
ระยะกอนเกิดแผนดินไหว ขณะเกิดแผนดินไหว และภายหลังเกิดแผนดินไหว เพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติและ
สามารถดำเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
  4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดแผนดินไหว  
  เปนการดำเนินการเพ่ือจัดเตรียมความพรอม ลดผลกระทบความเสียหาย และแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนากอนท่ีแผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดข้ึน ไดแก  
   4.1.1 การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ โทรทัศน 
และอินเทอรเน็ต โดยใหเชื่อฟงคำเตือนอยางเครงครัด  
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   4.1.2 สำรวจพื้นที่เสี่ยง โดยการตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเครื่องใชภายใน
อาคารเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความพรองรองรับแผนดินไหวได หรือเพื่อลดสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตและ ทรัพยสินข้ึนได เชน การยึดอุปกรณ ตู และชั้นวางหนังสือติดไวกับฝาหรือเสาใหม่ันคงและไมวางของ
หนักบนท่ีสูง เปนตน  
   4.1.3 สำรวจพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีเวลางานของบุคลากรและพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
จะไดปฏิบัติตนไดถูกตองและถูกวิธีเม่ือเกิดแผนดินไหวข้ึน ณ จุดตางๆ  
   4.1.4 การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับเหตุการณแผนดินไหวและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
รวมถึง 
 การดับเพลิงที่เปนผลสืบเนื่องมาจากแผนดินไหว เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความรูพื้นฐานเรื่องดังกลาวและ
สามารถเอาชีวิตรอดได รวมถึงการชวยเหลือชีวิตคนอ่ืนหากตองพบกับเหตุการณแผนดินไหวท่ีรุนแรง  
   4.1.5 จัดเวลาแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผนดินไหว เพื่อใหสถาบันนวัตกรรม 
การเรียนรูมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามแผนไดอยางเปนรูปธรรม  
   4.1.6 การฝกซอมความพรอมของบุคลากรตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
แผนดินไหว โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและการอพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย อยางนอยป
ละ 1 ครั้งและบุคลากรทุกคนจะตองเขารวมการฝกซอมดังกลาวอยางครบถวนทุกครั้งดวย  
    4.1.7 ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกับแผนดินไหว เพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการ
เกิดความตระหนักและความพรอมในการรองรับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  
  4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว  
   การดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว ควรพิจารณาการดำเนินงานใหมี
ความ สอดคลองกับสถานการณหรือเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเปนสำคัญ ซึ่งสวนใหญแบงออกเปน 2 
เหตุการณหลัก ไดแก  
   1. เหตุการณไมรุนแรง คือ แผนดินไหวมีระดับความรุนแรงไมมากนักและไมไดสรางความ
เสียหาย ตอชีวิตและทรัพยสินหรือหากเกิดความเสียหายข้ึน หรือมีเพียงเล็กนอยเทานั้น   
   2. เหตุการณรุนแรง คือ แผนดินไหวมีระดับความรุนแรงที่สูงมากและไดสรางความเสียหาย
ตอชีวิต และทรัพยสินคอนขางมากดวย หรือไดเกิดภาวะความเสี่ยงขึ้นกับบุคลากร โดยเฉพาะการเขาไปใช
อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูในการปฏิบัติงานตามปกติ  
  โดยมีแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว ดังนี้ 
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เกิดแผนดินไหว 

เมื่อรับรูถึงแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว ใหรีบตะโกน 

หรือแจงใหเพื่อนรวมงานและผูใชบริการรับทราบ 

ใหทุกคนรีบยืนหรือหมอบอยูในสวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงหรือหลบอยู

ใตโตะที่สามารถรับน้ำหนักมากได และใหอยูหางจากประตู ระเบยีง และหนาตาง 

เมื่อแผนดินไหวสงบ ใหทีมอพยพ เคล่ือนยาย และคนหารีบอพยพบุคคลที่อยูภายในอาคาร

ออกไปที่จุดรวมพล ภายใตการตัดสินใจและส่ังการของผูอำนวยการภาวะฉุกเฉนิหรือผูรักษาการ

แทน (กรณีผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินไมอยู) แตใหระวังการเกิดอาฟเตอรช็อก (aftershock) 

เมื่ออพยพอยูจุดรวมพลแลว ใหทีมประชาสัมพันธและผูไดรับมอบหมายตรวจนบัจำนวน

บุคลากร/ผูใชบริการและแจงใหผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินหรือผูรักษาการเทนรับทราบ

เพื่อคนหาและชวยเหลือในกรณีตรวจนบัแลวมีจำนวนไมครบ (กรณีเหตุการณไมรุนแรง) 

ผูอำนวยการภาวะฉกุเฉินหรือผูรักษาการแทนตัดสินใจและส่ังการให

บุคลากร/ผูใชบริการทำงานหรือดำเนินการตามกจิกรรมตางๆ ตามปกติ 

เหตุการณไมรุนแรง เหตุการณรุนแรง 

แจงเหตุแผนดินไหวและความเสียหายใหผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ

ตามลำดับชั้น 

ผูอำนวยการภาวะฉกุเฉินและผูไดรับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบ

ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นกับอาคาร 

หากพบความเสียหายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น และ

ดำเนินการปรับปรุง/แกไขโดยเรงดวน 

ผูอำนวยการภาวะฉกุเฉินหรือผูรักษาการแทนตัดสินใจและส่ังการให

บุคลากร/ผูใชบริการหามเขาภายในอาคารสถาบัน 

กรณีมีบุคคลติดคางภายในอาคารและไดรับบาดเจ็บสาหัส ใหรีบแจง

หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของหรือที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเขา

คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 

กรณีเกิดเพลิงไหมหลังจากแผนดินไหว 

รีบแจงหนวยดับเพลิง/สถานีดับเพลิงที่ต้ังอยูใกลเคียงเขาทำการ

ดับเพลิงหาและชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 

ผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินและผูไดรับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบผลกระทบหรือ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอาคารหาและชวยเหลือผูประสบภัยอย่ำงเรงดวน 

เหตุการณสงบ 

รายงานและสรุปเหตุการณแผนดินไหว พรอมขอมูลความเสียหายเสนอตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบอยางเปนลายลักษณอักษรผูประสบภัยอย่ำงเรงดวน 



41 
 

หมายเหตุ : กรณีแผนดินไหวไมกระทบโครงสรางของอาคารหรืออาคารยังคงมีความม่ันคงแข็งแรงอยูใหดำเนินการ
ดังนี ้
  * ใหทีมอพยพ เคลื่อนยาย และคนหา และทีมปฐมพยาบาล รวมถึงผูไดรับมอบหมายเขาคนหา ชวยเหลือ  
     และปฐมพยาบาลผูประสบภัยได 
  ** ใหทีมดับเพลิง หรือผูไดรับมอบหมายเขาทำการดับเพลิงในเบื้องตนได 
 
  4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหว  
  เปนการดำเนินการชวยเหลือบุคลากรและผูใชบริการท่ีเปนผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ให
กลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงหลังเกิดแผนดินไหว เพ่ือเปนการสรางขวัญกำลังใจของผูประสบภัย ดังนี้  
    4.3.1 การบรรเทาทุกข หลังเหตุการณแผนดินไหวสงบใหผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินรวมกับทีม
ปฐมพยาบาล ดำเนินการตรวจสอบผูไดรับบาดเจ็บหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เพื่อดูแลและ 
ชวยเหลือตามสิทธิ์ที่ควรไดหรือตามความเหมาะสม รวมถึงการสำรวจความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัย 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  
   4.3.2 การสำรวจความเสียหายของอาคาร แบงออกเปน 2 กรณี ไดแก  
   - กรณีเหตุการณไมรุนแรง : ใหผู อำนวยการภาวะฉุกเฉินและผู ไดรับมอบหมายดำเนินการ 

ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีตางๆ ของอาคารอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือเปนการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการเวลาความสะอาดอาคารหรือปรับปรุงแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นใหกลับคืนสูสภาพปกติ
โดยเร็วและพรอมในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุกคน  
   - กรณีเหตุการณรุนแรง :  ใหปดกั้นพื้นท่ีอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูไวทั้งหมดเพื่อให

ผูอำนวยการภาวะฉุกเฉิน หัวหนางาน ผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (กองอาคารสถานท่ี) ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
เจาหนาที่ตำรวจ และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก เขารวมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินความแข็งแรง 
ของโครงสรางอาคารและประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากสำรวจและประเมินความแข็งแรงของ 
โครงสรางอาคารแลวพบวาอาคารเสียหายมากและไมสามารถจะเขาใชอาคารตอไปได ใหปดอาคารเปนการถาวร
และหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย และถาหากอาคารไดรับความเสียหายเพียง
เล็กนอยและไมกระทบตอโครงสรางหลักของอาคาร ใหผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินแจงบุคลากรทุกคนไดรับทราบ
และใหดำเนินการดังเชนกรณีของเหตุการณไมรุนแรงตามขอท่ี 1   
    4.3.3 การฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ใหผูอำนวยการภาวะฉุกเฉินดำเนินการขอรับการจัดสรร 
งบประมาณแผนดินจากสำนักงบประมาณ หรืองบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนและระเบียบท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดอยางเรงดวน หากพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรูไดรับความเสียหายมากและ
ไมสามารถใหบุคลากรเขาไปปฏิบัติงานตามปกติได  
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อุปกรณเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุภัยพิบัต ิ
 
  1. ไฟฉาย และถานไฟฉายสำรอง 
  2. วิทยุแบบพกพา (ใชแบตเตอรี่/หมุนมือ) พรอมถานสำรอง (ติดตามขาวสาร) 
  3. Power Bank และสายชารจสำหรับโทรศัพทมือถือ 
  4. นกหวีด (สำหรับสงสัญญาณขอความชวยเหลือ) 
  5. หมวกนิรภัย (ท่ีคลุมหัวเพ่ือปองกันภัยพิบัติ) 
  6. อุปกรณดำรงชีพ (ไฟแช็ค ไมขีดไฟ ถุงมือ ฯลฯ) 



งานแผนงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา


